
 ： H２６年度　耐震診断実施施設  ： H２６年度　耐震改修実施施設  : 耐震診断未実施施設

番号

実施済 実施年 Ｉ s値 実施済 実施年 Ｉs値
予定
年度

不要

１ 市役所 本庁舎 S30年 ○ ○ H25 0.443 H28

２ 市役所 東庁舎 S41年 ○ ○ H25 0.353 ○ H31　除却予定

３ 市役所 西庁舎 S50年 ○ ○ H25 0 ○ H２８　除却予定

４ 市役所 タイプ室 S34年 ○ ○ H25 0.13 ○ H２８　除却予定

５ 市役所 税務課倉庫 S50年 ○ ○ H25 0 ○ H２８　除却予定

６ 泉田保育所 S51年 ○ ○ H24 0.46 ○ H25 0.9 ○ 

7 升形児童館 S54年 ○ 一般診断 H24 評価 0.82 ○

８ 神室荘 S47年 ○ ○ H22 0.906 ○

９ 新庄小 教室棟 校舎 S42.3 ○ ○ H21 0.34 ○ H22 0.73 ○ 

１０ 新庄小 渡廊下 校舎 S42.3 ○ ○ H21 0.71 ○

１１ 新庄小 管理棟 校舎 S43.3 ○ ○ H21 0.3 ○ H22 0.77 ○ 

１２ 新庄小 体育館 屋体 S44.3 ○ ○ H23 0.06 ○ H25 0.98 ○ 

１３ 沼田小 管理棟 校舎 S39.3 ○ ○ H21 0.72 ○

１４ 沼田小 教室棟 校舎 S38.6 ○ ○ H21 0.66 ○ H22 0.72 ○ 

１５ 沼田小 体育館 屋体 S39.12 ○ ○ H22 0.22 ○ H24 0.75 ○ 

１６ 北辰小 体育館 屋体 S54.3 ○ ○ H23 0.09 ○ H25 1.00  ○ 

１７ 北辰小 管理教室棟 校舎 S56.3 ○ ○ H23 0.78 ○

１８ 北辰小 特別管理等 校舎 S56.3 ○ ○ H23 0.74 ○

１９ 本合海小 体育館 屋体 S53.1 ○ ○ H23 0.1 ○ H25 1.04  ○ 

２０ 新庄中 管理棟 校舎 S54.3 ○ ○ H22 0.442 ○ H23 0.708 ○ 

２１ 新庄中 教室棟 校舎 S54.10 ○ ○ H22 0.474 ○ H23 0.76 ○ 

２２ 新庄中 体育館 屋体 S40.11 ○ ○ H22 0.12 ○ H25改築　済 

２３ 明倫中 管理棟 校舎 S55.3 ○ ○ H23 0.507 ○ H26 0.782 ○ 

２４ 明倫中 渡廊下 校舎 S55.3 ○ ○ H23 0.359 ○ H26 0.767 ○ 

２５ 明倫中 教室棟 校舎 S54.10 ○ ○ H23 0.587 ○ H26 0.761 ○ 

２６ 明倫中 体育館 屋体 S55.3 ○ ○ H23 0.33 ○ H25 0.76  ○ 

２７ 日新中 教室棟 校舎 S55.9 ○ ○ H22 0.538 ○ H23 0.725 ○ 

２８ 日新中 渡廊下 校舎 S55.9 ○ ○ H22 0.888 ○

２９ 日新中 管理棟 校舎 S55.9 ○ ○ H22 0.566 ○ H23 0.727 ○ 

３０ 日新中 体育館 屋体 S55.3 ○ ○ H23 0.28 ○ H25 1.03  ○ 

３１ 八向中 管理教室棟 校舎 S46.2 ○ ○ H21 1.045 ○

３２ 八向中 体育館 屋体 S57.3 ○ ○ H23 0.306 ○ H26 0.891 ○ 

３３ 新庄市武道館 S55年 ○ ○ H25 0.48 H28

３４ 新庄市民文化会館 S56年 ○ ○ H25 0.57 H27

３５ 新庄市体育館 S46年 ○ ○ H25 0.08 H27

３６ 雪の里情報館 記念館 S12年 ○ 一般診断 H25 評価 0.27 H28～

３７ 新庄市陸上競技場メインスタンド S52年 ○ ○ H25 0.821 ○

３８ 玉の木団地 2 号棟 S49年 ○ ○ H24 0.84 ○

３９ 玉の木団地 5 号棟 S56年 ○ ○ H24 0.78 ○

４０ 新庄市エコロジーガーデン 旧庁舎 S 9年 ○ 一般診断 H26 評価0.45 H29～

４１ 〃    旧作業場 S12年 ○ 一般診断 H26 評価0.24 H29～

４２ 〃    旧資材庫 S12年 ○ 一般診断 H26 評価0.32 H29～

４３ 〃    旧圃場管理室 S12年 ○ 一般診断 H26 評価0.28 H29～

４４ 〃    旧第一農機具庫 S12年 ○ 一般診断 H26 評価0.12 H29～

４５ 〃    旧実験室 S9年 ○ 一般診断 H26 評価0.27 H29～

４６ 〃    旧第一貯蔵庫 S9年 ○ ○ H26 1.92 ○

４７ 〃    旧第二貯蔵庫 S9年 ○ ○ H26 1.454 ○

４８ 〃    旧会議室 S9年 ○ 一般診断 H26 評価0.33 H29～

４９ 〃    旧便所 S9年 ○ ○ 小規模

計  

※　新庄市市有施設耐震化実施計画で耐震化不要とした施設については一覧表より除いています。

＜平成27年3月19日　現在＞

新 庄 市 市 有 施 設 耐 震 化 実 施 計 画 に 基 づ く 進 捗 状 況 一 覧
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施設名 耐震改修耐震診断（二次）
S56
以前

S57
以降


